ERU WATSAN M15              Ficha de práctica: Bombas submódulos captación y distribución
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                                                 FICHA DE PRÁCTICA
 USO DE LAS BOMBAS DE LOS SUBMÓDULOS DE 

 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
OBJETIVOS:
Poner en funcionamiento las bombas de los submódulos de captación y distribución, y saber realizar su mantenimiento.
TIEMPO: 1 hora
PARTICIPANTES: 
El curso se divide en dos grupos para la realización de la práctica.
MATERIALES:
· Caja SP/ERU/WATSAN/EQU/CAP/02 A
· Caja SP/ERU/WATSAN/EQU/DIS/03 A
DOCUMENTOS A ENTREGAR: 
Ninguno
LUGAR:
En la proximidad a una fuente de agua y donde posteriormente se realizará la practica de instalación del submódulo de captación. 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

Para la realización de la práctica tiene que haber al menos dos facilitadores que trabajarán con cada uno de los dos grupos en que se divide el curso.
Uno de los dos grupos en que se ha dividido el curso realiza la práctica a) y el otro realiza la práctica b). Al cabo de los 30 minutos los grupos turnan.
Actividad a) Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la bomba del submódulo de 

                    Captación (30 min).
Actividad b) Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la bomba del submódulo de 

                   Distribución (30 min). 

Al final de la práctica se empaqueta la bomba del submódulo de distribución pero se deja la bomba del submódulo de captación para su uso en la práctica de instalación del submódulo de captación.
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